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	序号
	实验项目名称
	实验项目类型
	专业
	学时数
	备注

	1
	辐射、照度、日照时数观察
	基础
	生态学
	2
	

	2
	温度观察
	基础
	生态学
	5
	需连续观测5次

	3
	大气中水分的观察
	基础
	生态学
	2
	

	4
	气压和风的观察
	基础
	生态学
	2
	

	5
	气候资料的统计与分析(温度直方图,积温\变率等计算)
	基础
	生态学
	2
	

	6
	气象局具体工作流程参观
	综合
	生态学
	3
	



实验一  太阳辐射、照度与日照时数的观测
实验仪器
总辐射表、直接辐射表、散射辐射表、净辐射表、紫外辐照计）和安装仪器的支架；照度计、暗筒式日照计、计时表、配制好的感光剂、自记纸等。
实验步骤
熟悉各种仪器，了解其结构和原理；
参观观测场的辐射仪器，检查其安装是否符合要求；
按地面观测规范进行太阳总辐射、直接辐射、散射辐射、净辐射、光照度的观测，并对观测数据进行整理。
对暗筒式日照计进行换纸操作，并对换下来的日照纸上计算日照时数。
教学方式
教师简略讲解和学生自习，课堂熟悉仪器与观测场现场观测相结合。
考核要求
能检查出仪器安装是否符合规范要求；能正确进行太阳总辐射、直接辐射、散射辐射、净辐射、光照度的观测读数，并对观测数据进行整理；能对暗筒式日照计进行换纸操作，并对换下来的日照纸上计算日照时数。
实验报告要求
报告规范，条理清楚，对观测数据整理后应列表或绘图予以说明。
教学内容
一、 实验目的和要求
通过实验使学生了解测定太阳辐射和日照的常用仪器的构造和原理，掌握太阳总辐射、直接辐射、散射辐射、净辐射、光照度和日照时数的观测方法，并能独立进行观测。
二、实验内容或原理
（一）太阳辐射的组成
1、太阳辐射
太阳辐射：99.9%的能量集中在0.2~10 μm。其中太阳光谱在0.29~3 μm占97％，称为短波辐射。
 紫外辐射：波长小于0.4 μm
 可见光辐射：0.4~0.76 μm
 红外辐射：波长大于0.76 μm
地球辐射：是地表、大气、气溶胶、云层所发射的长波辐射。3~100 μm。
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2、太阳辐射的组成与单位
单位：
    辐照度：在单位时间，投射到单位面积上的辐射能，即 观测到的瞬时值。W/M2 
     曝辐量：指一段时间（一天）辐照度的总量或累积量，单位为MJ/M2
气象辐射量：
太阳短波辐射：垂直于太阳入射光的直接辐射S：包括来自太阳面的直接辐射和太阳周围一个非常狭窄的环形天空辐射，可用直接辐射表测量。
短波散射辐射：太阳辐射经过大气散射或云的散射，从天空2π立体角以短波形式向下到达地面的那部分辐射。
总辐射：水平面上，天空2π立体角所接收的太阳直接辐射和短波散射辐射之和。
短波反射辐射：总辐射到达地面后被下垫面向上反射的那部分短波辐射。
地球长波辐射：
大气长波辐射：大气以长波形式向下发射的那部分辐射。
地面长波辐射：地球表面以长波形式向上发射的辐射。
全辐射：短波辐射与长波辐射之和。
     净全辐射：太阳与大气向下发射全辐射与地面向上发射的全辐射之差。
（二）太阳辐射的测定
1、辐射传感器原理
使用的辐射传感器一般都为热电型，传感器由感应面和热电堆组成。
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结构：
感应面：薄金属片，涂上吸收率高、光谱响应好的无光黑漆。
热电堆：紧贴感应面，工作端位于感应面下部，参考端位于隐蔽处。
原理：当感应面吸收辐射能而增热时，使下部的热电堆两端形成温度差，热电堆产生电动势。当辐照度 E 越强，热电堆两端的温差就越大，输出的电动势 V 也就越大，他们的关系基本是线性的。V＝KE 
2、辐射传感器类型 
(1) 短波总辐射的测量
    ——Eppley型短波总辐射表。
(2) 净全辐射的测量
    ——净全辐射表。
(3) 太阳直接辐射的测量
    ——直接辐射表。
(4) 太阳散射辐射的测量
    ——散射辐射表。
（三）日照时数的测定 
1、日照时数
    ——定义为太阳直接辐射辐照度达到或超过120W/m-2的各段时间的总和，以小时为单位，取一位小数。
        日照时数主要应用于表征当地气候，描述过去天气状况等。
可照时数：只在无任何遮蔽件下，太阳从某地东方地平线到进入西方地平线，其光线照射到地面所经历的时间。
日照百分比=(日照时数/可照时数)×100%
2、日照时数的测定
记录仪直接读数—— PC-2数据记录仪    
（四）照度的测定 
照度：单位面积上通过的光辐射量。单位：勒克斯（LUX）     
三、实验操作
       选择至少3处地点测定其照度、254及297波段的紫外照度；跟随实验老师到顶楼参观小型气象观测站中的辐射观测仪器，学习使用方法。
四、实验报告
       主要实验结果及仪器的原理和使用。




实验二  温度的观测
实验仪器
通风干湿表，最高温度表、最低温度表、温度表支架、百叶箱；曲管地温表，直管地温表或插入式地温表，安装曲管地温表的模型；直管温度表，温度计，多点数字温度计和其他测温仪器。
实验步骤
熟悉各种仪器，了解其结构和原理；
参观观测场的测温仪器，检查其安装是否符合要求；
按地面观测规范进行百叶箱干湿球温度表、最高温度表、最低温度表的读数和订正，进行地面温度、和地中温度的读数和订正；
观测最高、最低温度表的性能，说明其原理；
对最高、最低温度表进行调整；
教学方式
学生课前预习或观看专题录相片，教师作指导性讲解，课堂熟悉仪器操作与观测场现场观测相结合，学生独立完成实验，实验在每天06、08、14、16、20时进行观测，20时进行最高温度表和最低温度表的观测。
考核要求
能检查出仪器安装是否符合规范要求；能正确进行气温和地温的观测读数和订正，并对观测数据进行整理；能正确区别各种温度表；能正确进行最高、最低温度表的调整。
实验报告要求
报告规范，条理清楚，对观测数据整理后应列表或绘图予以说明。
教学内容
一、地温表：
测定地温用的仪器有：地面温度表、地面最低温度表、地面最高温度表。这三支温度表与测定气温的干球温度、最高和最低温度表相同，只是由于地面温度变化范围较宽，它们的测量范围也较大。并被安装在观测场的南边的地表面，球部一半埋于土中，一半露于外面，三支地温表并排放在地段中央偏东的地面上；由北向南为地面温度表（1）、地面最低温度表（2）、地面最高温度表（3）、它们相互的距离为5－6厘米。
在观测地面温度表时，不得将表取离地面读数（被水淹时例外）。
地在温度表被雪覆盖，巡视时应将其放置在雪面上，读数时若球部又被雪盖，仍照常读数。
冬季当地面温度降到＜－36℃时，地面和地面最高温度表停止观测，只读取地面最低温度表的酒精柱和指标示度，并用器差订正后的酒精柱示度值作为地面温度记录。
在高温季节里，8时观测后将地面最低温度表收回，放在阴蔽处（收回前的读数记在20时栏），20时观测前再放回原处（遇雷雨天气应及时将表放回原处）。冰雹季节，冰雹时地面温度表和曲管地温表，应加盖网罩，以免仪器损坏，冰雹停后立即拿掉。
二、曲管地温表：
曲管地温表是测量浅层地温的仪器。其温度表球部附近的管子弯曲成135º角。玻璃套管下部（自球部到温标的起点）用石棉灰充填，再用棉花堵塞和火漆固定，以防止玻璃管内空气的对流。直管地温表用来测定较深层不同深度的地中温度，它是由外管和湿度表两部分组成的。湿度表又装在一个带有金属帽的特制保护框内，并用螺丝与木棒连接，长度视所测深度而定。
安置曲管地温表的地段应选在观测场的南边，地段面积为4×6平方米的裸地，要经常除草，并使土壤保持松软状态。如果下雨后，地段表面形成一层硬皮，应及时耙松，并注意地段表面不应高出或低于观测场整个地面。
由于浅层土壤温度变化比较剧烈，因此深度每增加5厘米，安置一支曲管地温表。曲管地温表安置在地面温度表的西边，自东向西按5、10、15、20厘米深度顺次排列，如图3－1中的（4）、（5）、（6）、（7），每支表相隔10厘米。5厘米深的曲管地温表与地面最低温度表头部，相距20厘米。
安置曲管地温表时，动作应十分轻缓，以免损坏仪器，先在地段中央东西线上挖一条长40厘米，宽25－30厘米的斜沟，沟的北壁垂直，但不是正好东西向，而是偏北与东西约成30º角。使得温度表的露出地面部分正好在东西一条线上。小沟挖好后，用尺沿OA沟壁，量出地温表深度（指球部中央离地面深度）各作一个水平洞穴，洞的大小比温度表的球部稍大，然后将地温表放入坑内，并使球部牢牢地嵌入北壁小洞里，使温度表的表身与地面成45º角，等所有温度表都安装好后，再在沟内填满土，填土应与整个地段一样齐平。
每支地温表露出地面部分，应用两根木棒做成支架支柱（不能用铁支架），为了检查地温表安装的深度，在安装前就预先应用红漆在地温表上做出深度标记。为了保护地温场地不被践踏，在温度表的北部安装两块木质踏板。
在观测曲管地温表时，应特别注意视线与水银柱顶保持垂直，否则将产生较大的误差。
三、直管地温表
直管地温表安置在观测场地南边有自然覆盖物（草皮）2×4平方米地段上，与地面最低温度表和曲管地温成一直线，从东向西，由浅入深（40、80、120、320厘米），彼此间隔50厘米。外管露出地面部分须用牵绳固定。为了保护地段的草层和下雪时的积雪层，地温表的北侧约30厘米处应设置一个木质的观测用的台架。
深度为80、160、320厘米直管地温表仅在14时观测一次，地面最高、最低温度表仅在20时观测一次，并随即进行调整。在观测直管地温表时，应特别注意视线与水银柱顶保持垂直，否则将产生较大的误差；观测直管地温表时，要站在台架上，把温度表从外管取出后，用身影遮住温度表，但不要用手握住球部，读数要迅速，注意安全。然后轻轻地把温度表插入管中。


实验三  大气中水分的观测
实验仪器
百叶箱干湿球温度表、通风干湿表、遥测通风干湿表、自计毛发湿度计、毛发湿度表等、雨量器、虹吸式雨量器、蒸发器等。
实验步骤
熟悉各种仪器，了解其结构和原理；
参观观测场的测湿仪器，检查其安装是否符合要求；
按地面观测规范进行百叶箱干湿表读数和进行湿度的计算。
用通风干湿表在室外进行离地面0.5m和1.5m两个高度的湿度测定和进行湿度计算；
用遥测通风干湿表测定实验室窗外的湿度并进行湿度计算；
读取毛发湿度表的数据。
对自计毛发湿度计进行换纸操作，并对换下来的自计纸上每小时进行相对湿度读数，然后进行读数和时间订正。
按地面观测规范进行降水、蒸发的观测，并对观测数据进行整理。
对虹吸式自计雨量计进行换纸操作，并对换下来的自计纸进行降水量的计算。
教学方式
学生课前预习或观看专题录相片，教师作指导性讲解，课堂熟悉仪器操作与观测场现场观测、室内室外测定相结合，学生独立完成实验。
考核要求
能检查出仪器安装是否符合规范要求；能正确进行通风干湿表的安装；能正确进行湿度的测定和计算；能对自计毛发湿度计进行换纸操作，并对换下来的自计纸上每小时进行相对湿度读数，然后进行读数和时间订正。
实验报告要求
报告规范，条理清楚，对观测数据整理后应列表或绘图予以说明。
教学内容
一、用干、湿球表测定湿度的原理
    这个方法是用两支相同的温度表，其中一支温度表的球部缠有湿润的纱布，称为湿球，另一支用来测定空气温度，称做干球。在未饱和的空气中，由于湿球纱布上的水分不断蒸发，而蒸发所需要的热量来自于湿球本身及流经湿球周围的空气，致使湿球温度下降。当湿球因蒸发所消耗的热量和从周围空气中获得热量相平衡时，湿球温度就不再继续下降，结果干、湿球温度示度出现了一个差值。这个差值大小，取决于蒸发的快慢程度，而蒸发的快慢又取决于空气的湿度大小以及当时的气压和风速。空气湿度愈小，湿球水分蒸发快，湿球温度降得愈多，干湿球差就愈大；反之，湿度大，湿球水分蒸发得慢，湿球降低的少，干湿球差值就小。另外当气压小和风速大时也利于湿球蒸发，使干湿球差值小，因此可以利用干湿球温度差来测定空气的湿度。
二、湿球温度表的使用和观测
测定空气湿度的准确度与湿球温度示度是否准确有很大关系，要使湿球示度准确，主要在干湿球表面有良好蒸发和热量交换，这就要求选择吸水性好的纱布及用纯净的蒸馏水来润湿纱布等。
（一）选择吸水性能良好的纱布，一般要求15分钟内至少吸水7－8厘米。纱布应保持清洁、柔软、无灰尘。一般一周更换一次纱布。如遇大风、沙暴天气，应随时更换纱布，换布时把手洗干净，用清水将表的球部洗净，　再把长10厘米左右的纱布在蒸馏水中浸湿，然后把它缠在水银球部，纱布在球部上重叠的部分，不得超过球部表面积的四分之一，再用纱线将球的上部和下部做好活扣扎紧。
（二）湿球纱布要用蒸馏水浸湿，不得用河水、泉水。因含有杂质的水湿润纱布会使蒸发量减少，湿球示度偏高，所以规定用蒸馏水。纱布下的水盂，应经常装满水。如因空气过于干燥，纱布吸水不及时，则应在观测前巡视仪器时用水盂将纱布浸湿，以保证观测正常进行。
（三）在湿球纱布结冰时，应把水盂从百叶箱内取走，以防冻裂。湿球上纱布应在球部以下2－3毫米处剪断。由于湿球结冰后，不能再用水盂供水时，在每次观测时均应润湿纱布，这一步称做溶冰。溶冰的方法是：用一杯和室温相同的蒸馏水，将湿球球部全部浸入水杯内，使球部原有冰全溶化。待纱布浸透而全溶化后，将水杯拿走，并仔细地用杯沿将集聚在湿球布头上的水滴除去。
溶冰的时间应视当时的天气条件而定。一般湿度小而风速大时，约在观测前20分钟左右进行；湿度正常时，约在观测前30分钟进行。
观测时，应在读数前，先看湿球示度是否稳定不变。如果稳定不变，即进行读数，并注意湿球纱布是否结冰，如果观测时湿球已结冰，则在湿球读数右上角记“B”字。如果观测时，湿球示度还在变动时，只读干球，不读湿球，等数分钟后再读一次干湿球读数以算湿度。而气温则以第一次干球读数为准。
湿球温度一般比干球温度低或者相等。但在降水、浓雾天气情况下，可能发现湿球比干球温度高的现象，这时应以干球为准，将湿球示度改成与干球温度相等来查算湿度。
三、毛发湿度表和湿度计
人的头发经过脱脂后会随着空气相对湿度变化而有改变长度的特性。实验表明，当相对湿度由0％增加到100％时，毛发伸长量为原来长度的2.5％，但在不同湿度上其伸长量是不均等的。利用这一特性可以制成毛发湿度表和毛发湿度计。
毛发湿度表
感应部分为单根脱脂的人发。人发的上端固定在架子上部的调整的螺丝上，下端则固定在架子下部的弧钩上，弧钩与一小锤连接，小锤可使毛发拉紧。弧钩和指针固定在同一轴上，指针的尖端在刻度上移动，刻度尺上刻着相对湿度百分数的刻度。当空气中相对湿度大时，毛发伸长，小锤下压，指针向右移动；反之，相对湿度变小时，指针就向左移动。
毛发湿度表观测读数时，要使视线垂直于刻度盘，并对准指针的尖端，读取指针所指的数值，只读整数，小数四舍五入。指针超过刻度线100以外，应用外推法读数，利用90－100％刻度间距，从100％推延出去，然后估计读数，照常记录。
湿度计
湿度计是自动记录相对湿度连续变化的仪器。它和温度计一样，构造也分三部分。感应部分也分三部分。感应部分是一束毛发，传递放大部分比较特殊，是采用两次放大的杠杆装置，自记部分（自记钟、纸、笔），与自记温度计相同。
湿度计安放在大百叶箱温度计的后方。湿度计的读数方法同温度计，但只取整数，不记小数，当湿度计笔尖100超过时，估计读数，若笔尖超出钟筒，则在记录栏内记“－”表示缺测。超出范围较大，需进行调整。
湿度计时间记号的方法与换纸方法与温度计相同。
湿度计的毛发应保持清洁，切勿用手触摸。毛发上如有雾淞、冰、雪等，就轻敲金属架，使它脱落。如敲不下，只能把湿度计暂时放在室内，使它自然干燥。切勿把仪器接近火炉。放回室内这段时间的记录，作缺测处理。
毛发测湿仪器常产生如下一些误差：首先毛发对相对湿度的感应存在着滞后性，试验表明，毛发表的指标常常落后于湿度的实际变化。气温愈低，滞后时间愈长。到－40℃以下，毛发几乎失去感应能力。
另外，毛发本身的长度也随温度的变化而胀缩，同时，固定毛发的金属架随温度的升降也有胀缩，这些都是引起毛发测湿误差的原因。
降水与蒸发的观测
雨量计的使用观测时的注意事项：
雨量器安置在观测场内固定架子上，器口要保持水平，口沿离地面高度为70cm，仪器四周不受障碍物影响，以保证准确收集降水。
在冬季积雪较深地区，应在其附近装一备份架子。
当雨量器安在此架子上时，口沿距地面高度为1.0-1.2m，在雪深超过30mm时，就应该把仪器移至备份架子上进行观测。
冬季降雪时，须将漏斗从承水器内取下，并同时取出储水瓶，直接用外筒接纳降水。
虹吸式雨量计使用注意事项：
虹吸管应经常保持清洁，使发生虹吸的时间小于14秒。因为虹吸过程中落入雨量计的降水将随之排出仪器外，而不计入降水量，虹吸时间过长将使仪器误差加大。
 在记录时要注意雨量计的型号，因为对于每一种型号的雨量计，其虹吸管的规格都是一定的，不能乱用，任一参数的改变都将影响记录的准确性。

实验四  气压和风的观测
实验仪器
空合气压表、水银气压表、电接风向风速计、风向风速计、热球式微风速计等。
实验步骤
熟悉各种仪器，了解其结构和原理；
参观观测场的仪器，检查其安装是否符合要求；
按地面观测规范进行气压、风的观测，并对观测数据进行整理。
用三杯风向风速计测定室外的风向和风速。
用热球式微风速计测定室内的风速。
教学方式
学生课前预习或观看专题录相片，教师作指导性讲解，课堂熟悉仪器操作与观测场现场观测、室内室外测定相结合，学生独立完成实验。
考核要求
能检查出仪器安装是否符合规范要求；能正确进行室内外气压、风观测读数，并对观测数据进行整理。
实验报告要求
报告规范，条理清楚，对观测数据整理后应列表或绘图予以说明。
教学内容
    风的观测包括风向和风速的观测。风向是指风吹来的方向，一般分为16方位也可用角度表示。如图6－1。例如北（N）、东（E）、西（W）、南（S）四个方位，分别以360°（0）、90°、180°、270°表示。风速是指单位时间内空气流动的水平距离，以米/秒为单位。
目前气象台站用来测定风的仪器有EL型电接风向风速仪，轻便测风器等。在没有仪器或仪器失灵的情况下可根据某些物体被风吹动的情况用目力来判定。
一、EL型电接风向风速仪
EL型电接风向风速仪是电感应器、指示器和记录器三部分组成。感应器：感应器安装在室外10－12米高的杆子上。感应器的上部为风速部分，由风杯、交流发电机、蜗轮等组成；感应器的下部为风向部分，是由风标、风向方位块、导电环、接触簧片等组成。
指示器：指示器放在室内桌上用来观测瞬时风向和瞬时风速的。它由电源瞬时风向指标盘、瞬时风速指示盘等组成。
记录器：记录器也置于室内，用来记录风向风速连续变化。它是由八个风向电磁铁，一个风速电磁铁、自记钟、自记笔、笔档、充放电线路等部分组成。
感应器用一长电线和指示器相连，指示器与记录器之间用短电线相椄。
观测方法：
①打开指示器的风向风速开关，观测两分钟风速指针摆动的平均位置，读取整数，记在观测簿相应栏中。风速小的时候，把风速开关拨到“20”挡，读0－20米/秒标尺刻度；风速大时，应把风速开关拨到“40”挡，读0－40米/秒标尺刻度。观测风向指示灯，读取2分钟的最多风向，用十六方位的缩写记录。
静风时，风速记0，风向记c；平均风速40超过米/秒，则记为＞40。
②自记纸更换方法、步骤与温度计基本相同，只是更换时间为13时。
二、轻便三杯风向风速仪
轻便三杯风向风速表用于测量风向和一分钟时间内的平均风速。
轻便三杯风向风速表由风向仪，风速、手柄三部分组成。
风向仪：包括风向指针、方位盘、制动小套管部件。
风速表：由十字护架，感应组件旋杯，和风速表主机体组成。旋杯是风速表的感应元件，它的转速与风速有一个固定的关系。风速表主要就是根据这个基本原理制成的。
手柄：由一段空心管和一个带螺纹的零件组成。以上三部分可以通过螺纹连接在一起。
安置和使用：
风向风速表可以手持使用，也可安置在固定地点使用。仪器安在四周开阔无高大障碍物的地方。安装高度以便于观测为限，并保持仪器垂直，机壳侧面向风。
观测时将方向下小套管拉下再右转一角度，此时方向盘就可以按地磁子午线的方向稳定下来。风向与方向盘所对的读数就是风向。如果指针摆动，可读摆动的中间值。
用手指压下风速按钮，风速指针就回到零位。放开风速按钮后，红色时间小指针就随风速指针开始走动，经一分钟后铜指针停止转动。接着时间指针转到最初位置也停止下来，结束了风速的测量。风速指针所示数值称为指示风速。以这个风速值从风速检定曲线图中查出实际风速值即为所测之平均风速。
如欲进行下一次观测时，只要再压一下风速按钮就可以了。
当观测完毕时，务必将小套管向左转一角度，使其恢复原来位置，这时方向盘就可以固定不动。小心地将风向仪和手柄退下，放入仪器盒内。
三、目测风力风向
在测风仪器发生故障或没有测风仪器时，也可用目力来测风力，风向作为正式记录。
根据风对地面物体的影响而引起的各种征象，将风力分为13级，最小为0级，最大为12级。如以目力来测风作为正式记录，则应估计风力等级并换算成相当的风速。
目测风向一般是旌旗、布条、炊烟的方向以及人体感觉等方法，按八个方位进行估计。
目测风向和风力时，观测者尽是站在空旷地方，多选几种物体，仔细观测。观测时，
应连续看两分钟，以平均情况记录。
风力等级
	风力等级
	
陆地上面物体征象
	相当风速米/秒

	
	
	范　围
	中数

	0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
	静烟直上
烟能表示风向，树叶略有摇动
人面感觉有风，树叶有微响
树叶及小枝摇动不息，旗子展开
能吹起地面灰尘和纸张，树的小枝摇动
有叶的小树摇摆，内陆的水面有小波
大树枝摇动，电线呼呼有声，撑伞困难
大树摇动，大树枝弯下来，迎风步行感觉不便
可折毁树枝，人向前感到阻力甚大
烟囱及平房屋顶受到损坏，小屋遭到破坏
树木可被吹倒，一般建筑物遭破坏
大树可被吹倒，一般建筑物遭到严重破坏
陆上少见，摧毁力极大
	0. 0－0.2
0. 3－1.5
1. 6－3.3
2. 4－5.4
5.5－7.9
8.0－10.7
10.8－13.8
13.9－17.1
17.2－20.7
20.8－24.4
24.5－28.4
28.5－32.6
＞32.6
	0.1
0.9
2.5
4.1
6.7
9.4
12.3
15.5
19.0
22.6
26.5
30.6
30.6




实验五  气候资料的统计与分析(温度直方图,积温\变率等计算)

实验仪器和材料
计算器，直尺，坐标纸；新乡市历年4－9月的气温、降水量资料，新乡市历年的年气温、降水量资料等。
实验步骤
统计新乡市历年4－9月降水量的绝对变率、相对变率、平均绝对变率和平均相对变率；
统计新乡市降水量保证率；
绘制新乡市年降水量保证率曲线图；
从新乡市保证率曲线图中找出各级保证率下的降水量。
教学方式
学生课前预习，教师作指导性结合例子讲解，由学生独立完成。。
考核要求
能独立进行气象要素的绝对变率、相对变率、平均绝对变率、平均相对变率、频率和保证率的统计。
实验报告要求
绘图规范，要求列表统计。
 教学内容：
（一）温度直方图的绘制 


 （二）温度年变化曲线的绘制 
· 温度年变化曲线要平滑； 
· 各月月内割补面积相等；
· 前后12月份曲线要一致。
· 曲线不必经过每个直方块的中点，但为了便于落笔，可先将中点连线，然后进行修补。
·     如果最热（冷）月直方块两边的直方块等高，则曲线的最高点应在最热（冷）月的中间位置；如果最热（冷）月直方块两边的直方块不是等高，则曲线的最高点应向较高（低）的月份偏移。
（三）温度年变化曲线的应用 
1、确定常年日候旬平均温度
2、确定稳定通过某界限温度的起止日期和持续天数    
     持续天数=终序-始序+1
3、计算常年活动积温
     常年活动积温 = 起始月+ 经过月+ 终止月
（1）经过月活动积温
             某月活动积温 = 该月月平均温度×该月天数
（2）起始月活动积温
            起始月活动积温 =（ AD + A C ）× DC／2 
（3）终止月活动积温
           终止月活动积温 =（ BE + B F ）× EF／2
4、计算积温强度 
积温强度 = 常年活动积温／持续天数
5、计算常年有效积温 
常年有效积温 = 常年活动积温 - 界限温度×持续天数
6、计算有效积温强度 
有效积温强度 = 常年有效积温／持续天数
（三）五日滑动平均法 
1、五日滑动平均法定义
[image: ]    五日滑动平均法是在一个长序列的逐日资料中，按日序从第一天到第五天，第二天到第六天，第三天到第七天，……，每相应五天的资料计算其平均值。由此得到的一序列资料称为五日滑动平均值。
Step 1：在升温季节里，从逐日日平均温度资料中，找出日平均温度第一次出现≥该界限温度的日期，向前推四天，按日序依次计算出五日滑动平均温度。
        Step 2：从一年中最长的一段≥该界限温度的五日滑动平均温度序列中，选取第一个≥该界限温度的五日滑动平均温度。
    Step 3：从组成该五日滑动平均温度的五天中，选取第一个日平均温度≥该界限温度的日期，此日期即为稳定通过该界限温度的起始日期。


3、五日滑动平均法求算稳定通过某界限温度的终止日期的方法 
[image: ]
    Step 1：在降温季节里，从逐日日平均温度资料中，找出日平均温度第一次出现﹤该界限温度的日期，向前推四天，按日序依次计算出五日滑动平均温度，直到出现第一个五日滑动平均温度﹤该界限温度。
    Step 2：选取最后一个≥该界限温度的五日滑动平均温度。
    Step 3：从组成该五日滑动平均温度的五天中，选取最后一个日平均温度≥该界限温度的日期，此日期即为稳定通过该界限温度的终止日期。





 实验六  气象局具体工作流程参观
 各气象要素的测定规范、统计流程、结果汇总和天气预报流程参观学习。具体细节待定。
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